
公开单位 泾县自来水公ø 公开项目 出厂水日检9项
采样地点

采样数量

采样时段 2022.8.8-8.14 检p单位 自来水公ø化验室 执行标准

最大值 最小值 平均值

1 色度 度 15 0 0 0

2 浑o度 NTU 1 0.14 0.07 0.09

3 肉眼可见物 / 无 无 无 无

4 嗅和味 / 无 无 无 无

5 余氯 mg/L 0.3-4 0.44 0.38 0.4

6 CODÿMN) mg/L 3 1.85 1.16 1.45

7 菌落总数 CFU/mL 100 0 0 0

8 大肠菌群 MPU/100mL 不得检出 0 0 0

9 耐热大肠菌群 MPU/100mL 不得检出 0 0 0

市或县ÿ市Ā城市公共供水水质信息公告

自来水二厂

GB5749-2006

水质监p结果：合格

监p结果范围

序÷ 指标 单位

:生活饮用水卫生标
准; ÿGB5749-

2006Ā限值


